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Karbuflex DN 200
Fest-/Losflansch
mit Wellrohrdichtung DN 250

2x50/200
Fest-/Losflansch 110/40
mit Ringraumdichtung DN 250

Karbuflex R DN 200
Fest-/Losflansch DN 400
mit Wellrohrdichtung
DN 250

TWK DN 25
Fest-/Losflansch
Hauseinführungssytem Futterrohr mit Mannschette mit Ringraumdichtung DN 150

Druckluft 132mm
Fest-/Losflansch
Hauseinführungssytem Futterrohr mit Mannschette mit Ringraumdichtung DN 150
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E
80 x 42

H
D = Ø 15
RA = OKFF -1,900 m

H
D = Ø 15
RA = OKFF -1,900 m

H
D = Ø 10
RA = OKFF -1,900 m

WD

WD

WD

WD

WD

Pumpenschacht

TWK

RS= 114,34 m ü.N.N

Steigepunkt TWK

Filter

Erdleitung Trinkwasser DN 25

TW Anschluss

Fahrzeughalle
Steigepunkt
TWK

Fallpunkt

Druckluft
RS= 114,35 m ü.N.N

Siehe Detail Hausanschluss Rollenprüfstand und Bürotrakt

Siehe Detail Objektplanung Zuleitung Batteriecontainer

Siehe Detail Objektplanung Kabelführung Druckluft Halle

Steigepunkt

Fahrzeughalle
Fallpunkt
Druckluft

Erdleitung Druckluft DN25

Fahrzeughalle
Steigepunkt
TWK

Anschluss an
SW - Außenanlagen

Grundleitungsanschluss DN100
RS= 115,32 m ü.N.N

DN100 J=1:100

RS= 115,08 m ü.N.N
   DU: 9,8
Q: 2,19 l/s

Q: 0,63 l/s
   DU: 0,8
RS= 115,32 m ü.N.N
Grundleitungsanschluss DN100

OKFF 116,00 m ü. N.NRS= 115,32 m.ü.N.N.
J= 1:100
Q = 3,45 l/s
Fahrzeughalle und Verbindungsgang
Grundleitungsanschluss DN100

RS= 115,31 m.ü.N.N.

RW - Außenanlagen
Anschluss an

RS= 115,59 m.ü.N.N.
J= 1:100
Q = 7,09 l/s

Grundleitungsanschluss DN100
Dachflächen 2 Halle (497m²)

Anschluss an
RW - Außenanlagen

Fernwärmestation

Grundleitungsanschluss DN100
Bodenablauf Testfeld H2
RS= 115,32 m ü.N.N

DN
10

0 J
=1

:10
0

DN100 J=1:100

DN
10

0 J
=1

:10
0

RS= 115,29 m ü.N.N

Steigepunkt
Druckluft

Q: 1,48 l/s

Erdleitung Lufterhitzer    DN40     RS= 114,30 m ü.N.N

   DU: 4,5
RS= 115,32 m ü.N.N
Bodenablauf Prozessanlage
Grundleitungsanschluss DN100

Erdleitung RLT Heiz-/Kühlregister    DN40     RS= 114,30 m ü.N.N

Anschluss an
RW - Außenanlagen
RS= 115,31 m.ü.N.N.

Spülmenge: 0,3 l/s ca. 2 min
Rückspülfilter ca. 1 1/4"

TW Anschluss

RS= 115,32 m.ü.N.N.
J= 1:100
Q = 1,87 l/s
Dachfläche 3 Tagungsraum
Grundleitungsanschluss DN100

RS=111,92 m ü. N.N.

RS=111,96 m ü. N.N.

DN
10

0  
 J=

1:1
00

DN100 J=1:100

RS=112,03 m ü. N.N.

RS=112,04 m ü. N.N.
Q= 0,325 l/s
4,98 m²
Treppenabgang

RS= 115,31 m.ü.N.N.

RS= 115,29 m.ü.N.N.

Anschluss an
RW - Außenanlagen

Grundleitungsanschluss DN100
Dachfläche 4.1 und 4.2
Büro I und Büro II
Q = 4,64 l/s
J= 1:100
RS= 115,32 m.ü.N.N.

1:100
DN125

Q: 3,98 l/s
   DU: 32,4

DN
10

0 J
=1

:10
0

RS= 114,85 m ü.N.N

   DU: 9,8
Q: 2,19 l/s

Grundleitungsanschluss DN100
Analytikraum
RS= 115,32 m ü.N.N

RS= 115,25 m ü.N.N
DN100 J=1:100

   DU: 7,8
Q: 1,96 l/sDN100 J=1:100

Grundleitungsanschluss DN100
WC - Trakt

   DU: 22,1
Q: 3,29 l/s

Q: 1,95 l/s
   DU: 7,8

Grundleitungsanschluss DN100
WC - Trakt

DN
10

0 J
=1

:10
0

   DU: 14,3
Q: 2,65 l/s

Grundleitungsanschluss DN100
RS= 115,32 m ü.N.N

Q: 1,13 l/s
   DU: 2,6

RS= 115,32 m ü.N.N
Dusche
Grundleitungsanschluss DN100

Grundleitungsanschluss DN100
Lüftungsanlage / Technik
RS= 115,32 m ü.N.N
   DU: 2,0
Q: 0,99 l/s   DU: 4,0

Q: 1,4 l/s

TWK
Fallpunkt

Fahrzeughalle
Fallpunkt

Q: 0,99 l/s
   DU: 2,0

Lüftungsanlage / Technik
Grundleitungsanschluss DN100

RS= 115,32 m ü.N.N

Grundleitungsanschluss DN100
Lüftungsanlage / Technik
RS= 115,32 m ü.N.N
   DU: 2,0
Q: 0,99 l/s

Q: 0,99 l/s
   DU: 2,0
RS= 115,32 m ü.N.N
Lüftungsanlage / Technik
Grundleitungsanschluss DN100

RS= 114,00 m ü.N.N
DN125 J=1:100

RS= 113,97 m ü.N.N

Grundleitungsanschluss DN100
HAR/Fernwärme
RS=114,08 m ü. N.N.

Erdleitung Druckluft   DN25

Erdleitung Trinkwasser   DN25

RS= 114,35 m ü.N.N

RS= 114,34 m ü.N.N

Erdleitung Lufterhitzer    DN40     RS= 114,30 m ü.N.N

Erdleitung RLT Heiz-/Kühlregister    DN40     RS= 114,30 m ü.N.N

RS=115,58 m ü NN

Filter

Siehe Detail Hausanschluss Rollenprüfstand und Bürotrakt
Siehe Detail Objektplanung Kabeldurchführung RPS

Hauseinführung Stadtwerke
KB-H 520 / KB-S 150
RA OKFF UG = ca. 1,0m

Hinweis: Änderung des Durchmessers
und der Lage durch Stadtwerke möglich

Tiefe 1,17m

Kernbohrzone:

bauseits durch
Energieversorger:

FBD-E-80/80

Hauseinführung einbetoniert
4x Doppel-Dichtpackung HSI

Pumpensumpf
FD-S 60/60

KB-S Ø15
RA = -1.84 m

KB-S Ø8
RA = -.44 m

KB-S Ø15
RA = -.48 m

KB-S Ø10
RA = -1.90 m
KB-H Ø15
RA = -1.90 m

KB-E Ø15
RA = -.63 m

KB-H Ø15
RA = -1.90 m

WD-H 45/20
UK = -.60 m

WD-E 110/40
UK =  OKRF Traforaum

WD-E 30/20
UK =  OKRF Traforaum

WD-E 30/20
UK = -.63 m

WD-E 60/20
UK = -.63 m

WD-E 80/40
UK = -.63 m

WD-E 80/42
UK = -.73 m

WD-E 10/10
UK = -.60 m

WD-E 84/21
UK = OKRF MS-Raum

FD-S 15/15

2x Kabeldurchführung DN200
mit Mauerkragen-FI
Detailplanung Objektplanung
nach Vergabe Rohbau

2x DN200
RS=114,00 müNN

2x Kabeldurchführung
DN200 mit Mauerkragen-FI

1x Kabeldurchführung DN200
mit Mauerkragen-ELT
Außenbeleuchtung
Detailplanung Objektplanung
nach Vergabe Rohbau

DN200, Länge 4 m
Übergang auf Kabelgraben
Außenbeleuchtung

Sohle Flexrohr DN 200
ca. 114,75m - Oberkante 114,95m

Kabelgräben Sohle
0,5m bis 0,6 m unter Gelände

 ,3
00

 ,350

 6,
28

5

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

V
V

2,5%

1,0%

2,
5%

2,
5%

2,
5%

4,0%

1,6% 3,8%

3,2
%

5,1
%

1,6
5%

1,3
2%

0,00%

2,5%

A
A

B
B

3,5%

2,5%

0,
39

%

1,7
7%

117,64

117,36

116,98

116,31

115,37 114,80

115,17

116,02

114,95

114,45

114,59

114,48114,67
115,12115,54

115,96

116,25

116,54

116,53

117,12

116,74

116,50

116,58

115,72 115,31
114,81 114,27

114,19

115,56
115,22

117,68
117,94117,95

114,09

114,29114,83
115,82116,09

117,63

117,66

117,81

114,30

114,33

114,84

114,27

117,70

117,65

117,43 117,18

117,21

117,45

116,52 115,91 115,42 114,93

D D

6,
0%

6,
0%

1,0%

14
,6

%

116,00

115,79

116,12

116,11

115,14
115,46

115,73TP 115,73
115,86

TP 115,79

116,10

116,12

115,86

116,12

115,98

115,92

116,06

11
5,1

8

114,75114,75

116,25

116,25

115,68

11
5,1

8

11
5,1

8

115,68

11
5,1

8

11
5,1

8

115,68

11
5,1

8

11
5,1

8

116,25

116,25

11
5,2

5

116,00

113,00

116,00

115,81

11
5,0

2

119,18

114,65

115,70
115,85

115,95

115,70

115,70
115,95

115,95

114,50

115,98

115,93

115,79

115,86

115,98

115,75

116,00

115,93

115,86

116,00

115,49

115,63

115,98

115,93

115,61

11
5,2

5

11
5,1

5

11
4,

98
11
4,

98115,81

116,00

11
5,9

9

116,00116,00

116,00

116,00
116,00

116,00116,00

115,99

116,00
116,00

116,00

116,00

116,00 116,00

115,28

115,25

115,93

115,93

115,41

115,63
115,45

114,45

11
5,2

2
11
5,1

4

116,00

115,84

115,95
115,93

115,90
115,90

115,62

115,65

115,28

115,93

116,02

115,21

115,24

114,96
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HP 115,82

11
5,0

5

115,40

230V / 16A
UV01 / 5F1

3/N/16A

4

Steckdosenpoller
abschließbar

UV06 / 0F6

DV 2 / G17 - G18

DV 2 / G19 - G20

DV 2 / H13 - H14

DV 2 / G23 - G24

4

Steckdosenpoller
abschließbar

3/N/16A

E-Ladesäule

UV01 / 3F0

Infostele

Einbau in bauseitige Stele

Anbindung an DN 200 Rohr,
siehe Grundleitungsplan

ZK_LE

400V / 32A
UV01 / 2F0

230V / 16A
UV01 / 5F1

WLAN

WLAN
UV01 / 21F4

UV06 / 4F5

HP 115,76 TP 115,73 HP 115,76

C C

TP 115,79HP 115,83TP 115,79HP 115,82

115,79

3,5
%

115,61

Hinweis:
Bestandsschacht bereits abgebrochen

SW 2.0
DN1000 Kl.D
Absturzschacht
D   115,82
Szu  113,92
Sab  112,95
T    2,87

RW 6028
D 115,09
S 111,47
Szu neu 113,09
T  3,62

SW 6015
D 115,07
S 111,05
Szu neu 113,15
T  4,02

Hinweis:
Anschluss RW an bestehenden
öffentlichen Schacht herstellen
Zustand und Größe des
Bestandsschachts müssen vor Ort
geprüft werden (ggf. Schachtneubau)

Hinweis:
Anschluss SW/RW an bestehende
Haltung herstellen, Zustand der
Bestandshaltungen muss vor Ort
geprüft werden (ggf. Schachtneubau)

Hinweis:
Anschluss an RW Kanal "Bunsenstraße"
aufgrund der Topographie nicht möglich!

Hinweis:
Fläche für Niederschlagsentwässerung
gemäß B-Plan

Hinweis:
vormaliges Leitungsrecht zur Ableitung des
Niederschlagswassers in die Bunsenstraße wird
nicht mehr benötigt.
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DN 100 PP 6,59m 10,0‰
SW Anschluss 1
(Halle + Verwaltung)
RS = 113,97

SW Anschluss 2
(Fahrzeugstand)
RS = 115,08

RW 6028
D 115,09
S 111,47
Szu neu 113,09
T  3,62

Halle + Verwaltung= ±0,00
OKFF= 116,00 mNHN

Fahrzeugstand= ±0,00
OKFF= 116,00 mNHN
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3,00 2,00
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R3,00

Batteriecontainer

Flaschenlager Gase

3-zeilige Pendelrinne

3-zeilige Pendelrinne

Oberirdisches Regenrückhaltebecken zur Starkregenvorsorge des Biesterbergs

Festsetzungen Stadt Lemgo:

AEZG, Biesterberg = 4.300 m²
Abflussbeiwert Cm = 1,00
Drosselabfluss QDr = 5 l/s
Wiederkehrzeit des Bemessungsregens T = 100a

Berechnung:

Verf. = 237,6 m³
Vvorh. = 241,32 m³ bei Einstauhöhe zM = 1,20m
max. WSP = 115,95 mNHN
Sohle = 114,75 mNHN
Freibord = 30 cm

Vvorh. > Verf.
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Drainageleitung
DN300 Kl.D
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Infostele Strom + Daten
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S 110,89

Mulde für Dachnotentwässerung
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F5
(Anschluss Batteriecontainer)

F6
(Anschluss Flaschenlager)

F3
(Anschluss Verwaltung)
RS = 115,31
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Kastenrinne
DN200, Kl. D

RW 1.3
DN1000 Kl.D
D 115,84
S 114,64
T 1,20

RW 1.2
DN1000 Kl.D
D 115,95
S 114,53
T 1,42

RW 1.1
DN1000 Kl.D
D 115,93
S 114,42
T 1,51

RW 3.0
DN1000 Kl.B
Übergabeschacht
D 115,09
Szu 113,57
S 112,59
T 2,50

RW 2.0
DN1200 Kl.D
D 115,28
S 113,23
T 2,05

RW 2.1
DN1200 Kl.B
D 115,93
S 113,26
T 2,67

RW 3.1
DN1000 Kl.B
Drosselorgan
QDr =5l/s
D 116,02
Szu 114,73
Sab 114,06
T 1,96

F4
(Anschluss Verwaltung)
RS = 115, 29F1

(Anschluss Fahrzeugstand)
RS = 115, 31

F2 (Anschluss Halle)
RS = 115,58

Anschluss
Sauberlauf

SW 1.1
DN1000 Kl.B
D 115,24
S 113,91
T 1,33

SW 1.0
DN1000 Kl.D
Übergabeschacht
D 114,96
Szu 113,66
Sab 112,70
T 2,26

SW 2.2
DN1000 Kl.B
D 115,90
S 114,50
T 1,40

SW 2.1
DN1000 Kl.D
D 115,90
S 114,01
T 1,89

RW 1.X
DN1000 Kl.B
Übergabeschacht
D 115,62
S 113,17
T 2,45

RW 1.0
DN1000 Kl.B
Drosselorgan
QDr = 5l/s
D 115,65
S 113,19
T 2,46

Unterirdische Regenrückhalterigole zum Überflutungsschutz (Kunststoffblocksystem)

AEZG, Verkehrs-/ Dachflächen = 4.604 m²
Drosselabfluss QDR = 5 l/s
Wiederkehrzeit des Berechnungsregens T = 30 a

Berechnung:

Verf. = 64,70 m³ (maßgebend DWA-A 117 bzw. Überflutungsnachweis Gl.22)
Vvorh., brutto = 11,20 m x 4,80 m x 1,32 m = 70,96 m³
Speicherkoeffizient sR = 0,95
Vvorh., netto = 70,96 m³ x 0,95 = 67,41 m³
OK = 114,42 mNHN
Sohle = 113,10 mNHN

Vvorh., netto > Verf.
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Hinweis:
Bestandsschächte sollen abgebrochen
und Rohre verfüllt werden

Hinweis:
Bestehender Graben entfällt

Hinweis:
Genaue Lage und Höhen der
bestehenden Versorgungsleitungen
unklar. Vor Ort prüfen!

Hinweis:
Stromkasten beachten

Hinweis:
Straßenbeleuchtung
muss versetzt werden

Hinweis:
Leuchten, Stromkästen sowie bestehende Bäume beachten

Hinweis:
bereits gebaute Übergabeschächte
sind vor Baubeginn aufzumessen
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Briefkasten mit Fundament
Mülleimer mit Fundament

Hinweis:
Fundament Steckdosenpoller

Hinweis:
Betonplatte zum Schutz der Kabel

DN 150
PP 1,72m
10,0‰

RW 2.3
DN1000 Kl.B
D 115,21
S 114,01
T 1,20

Hinweis:
Kabelschacht für Leerrohre

Hinweis:
Leerrohr LWL Einbringung
durch Stadtwerke
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RW 2.2
DN1000 Kl.D
D 114,75
SZu 113,88
SAb 113,36
T 1,39

Hinweis:
Bestandsablauf abbrechen
und verfüllen

Hinweis:
Fundament Steckdosenpoller S 113,20
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Phase

Planart

Maßstab

Code

Plan-Nr.

Gewerk

Bauteil/ Abschnitt/ Inhalt

Index

Außenanlagen

L A G E
Gemeinde Gemarkung

Flurstück(e)Flur

P R O J E K T

V E R A N T W O R T L I C H K E I T E N

Nutzer/Mieter/AG

Entwurfsverfasser

Bauherr(in)

Fachplaner

Entwässerung

11

3.1.2.1Ausführungsplanung

Lageplan

1:100

Regenwasser

DN 800

20,00m

3,0‰

Nennweite in mm

Länge der Haltung von Schachtmitte
zu Schachtmitte

Neigung der Haltung

Pfeil für Fließrichtung

Anschlussstutzen

DN 800 20,00m 3,0‰

RW 1.0
D xxx,xx
S xxx,xx
T x,xx

DN
30

0
6,

00
m

Schacht

RW 1.0 Schachtbezeichnung mit
Nummer

D xx,xx Deckelhöhe des Schachtes

S xx,xx Sohlhöhe des Schachtes

T xx,xx Tiefe des Schachtes

Index Inhalt / Änderung Bearb. Gez. Gepr. Datum

11 EW LWL Leitung und Kabelschachtzug  ergänzt Lu NSt Str 15.07.2026

10 Elektroplanung neu eingeladen Lu NSt Str 12.06.2026

09 Anpassungen aufgrund neuer Architektur vom 06.05.2026 Lu Sew Str 28.05.2026

Ä N D E R U N G S V E R L A U F

H I N W E I S E!

L E G E N D E

 •  •  • 

V V

HB Hochbordstein 12/15/30
TB Tiefbordstein 8/25
RB Rundbordstein 15/22
LS Läuferstein 20/10/10
RS Rinnstein 16/16/14

Pflasterrinne

00,00

00,00

2,0%

Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe
Standort Lemgo
Campusalle 12
32657 Lemgo

Neubau Mobilitätszentrum UrbanLand (MZL)
Liebigstraße 136
32657 Lemgo

Lemgo

67

Lemgo

920

F A C H P L A N U N G

2,5 %

Grundstücksgröße: 5456.17 m² aus CAD ermittelt.

Regenwasser Bestand

Schmutzwasser Bestand

Schmutzwasser

50820_AP_3.1.2.1_AAL_LP_Entwässerung_1-100_11

Grundstücksgrenze

Baugrenze

Winkelstützwand

Zaunanlage, H= 2,00 m

Straßenablauf  30/50

Kastenrinne

Bestandshöhe

Planungshöhe

Querneigung

Längsneigung

Koordinatenreferenzsysteme für Lageangaben:    ETRS_89_UTM32
                                           für  Höhenangaben:    DE_DHHN2016_NHN
· Die Höhen sind vor Baubeginn vor Ort zu prüfen.
· Markierungen und Beschilderungen sind nur nachrichtlich dargestellt.
· Die Versorgungsleitungen sind nur nachrichtlich dargestellt. Diese sind vor Baubeginn nochmal

gesondert anzufragen und die Lage ist vor Ort zu prüfen.
· Alle Anschlussstutzen DN100 sind mit einem Gefälle von mind. 10,0‰ zu verlegen
· Alle Anschlussstutzen DN150 sind mit einem Gefälle von mind. 7,0‰ zu verlegen
· Schachtgrößen gemäß Herstellerangaben und Statik
· Leuchten, Stromkästen sowie bestehende Bäume beachten
· Hinweis: Deckelhöhen an Ausgangszustand der Verkehrsflächen anpassen

Böschung Abtrag

Böschung Auftrag

Drainageleitung

E-Ladesäule

Rundbord R= 2cm 15/22

Übergangsstein R= 2cm
12/15/22/30

RS Rinnstein 16/16/14

Grundleitungen RW
(innenliegend)
Grundleitungen SW
(innenliegend)

/Pendelrinne 30/10/14

Leuchtenmast

Pollerleuchte

LWL Leitung

Schacht Rigole
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